
Origen Destino Distancia (m)
Número de 

Ductos Calibre Tipo Canalización Norma
Cajas de 

paso CS 274
Caja existente frente a punto de 
afloramiento, sistema de 150KVA Tablero General de Distribución 40 2 4 PVC EB Subterránea CS 208 1
Tablero General de Distribución Caja No. 1 1 2 4 PVC EB Subterránea CS 208 0
Caja No.1 Caja No. 2 6 2 4 PVC EB Subterránea CS 208 m 1
Caja No.2 Sala/Comedor 3 2 1 1/2 PVC EB Subterránea CS 208 m 0
CajaNo.2 Caja No.3 10 2 4 PVC EB Subterránea CS 208 1
Caja No.3 Baño Suboficiales 2 1 1 1/2 PVC EB Subterránea CS 208 m 0
Caja No.3 Cocina 2 2 1 1/2 PVC EB Subterránea CS 208 m 0
Caja No.3 Caja No.4 6 2 4 PVC EB Subterránea CS 208 1
Caja No.4 Dormitorio Suboficiales No. 1 2 2 1 1/2 PVC EB Subterránea CS 208 m 0
Caja No.4 Dormitorio Suboficiales No. 2 2 2 1 1/2 PVC EB Subterránea CS 208 m 0

Total 4 pulgadas (metros) 114
Total 1 1/2 pulgadas (Metros) 28
Total Cajas de paso (unidades) 4

Sistema de ducteria electrica exteriores


