
0.05 Nivel de protección
40

208
Corriente nominal 111.1605 138.9506 3X125A, INCLUYE 125%

0.394 Tabla 9, Capítulo 9, NTC 2050
0.144 Tabla 9, Capítulo 9, NTC 2050

0.85
0.410757 Tabla 9, Capítulo 9, NTC 2050
2.282996

3.95415
1.901034

capítulos 210-19 y 215-2

Factor de potencia
Impedancia Efectiva
Caida de tension de fase a fase: Z*I*L
DV
E%
Cumple con NTC2050

CALCULOS DE BAJA TENSION PARA SISTEMA NO REGULADO 35KVA

Distancia total (Km)
Carga total KVA:
Tensión Nominal V:

Real AWG No. 1/0
Reactancia Inductancia AWG No 1/0


